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RAPOR

Saint-Gobain Weber Yapr Kimyasallan San. ve Tic. A.$. yetkilisi tarafindan 01.07.2021
tarihinde gdnderilen ve "EP Easy" isimli numunede BS 6920 standardr kapsamrnda igme suyuna
uygunluk testi yaprlmrg ve elde edilen sonuglar agalrda belinilmigtir.

SONUQLAR:

Birinci Gtin
Temas Suyu

Yedinci Giin
Temas Suyu

Element

< 85.6920-l
Tablo Limit

DeSerleri

fustL\

Birinci
Giin
$ahit
fu'etLl

Ornek
Deriqimi

QrytL)

Yedinci Giin
$ahit
(pgll)

Ornek Der$imi
(pgru)

AI 200 4.1 50 5.348 8.577 <BAS
As IO 5.025 0.064 5.407 <BAS
Ba I 000 182.83 5.577 179.645 <BAS
Cd 5 0.004 0.002 0.001 <BAS
Cr 50 0.714 <BAS 0.661 <BAS
Fe 200 44.477 4.939 49.9s4 <BAS
Hs I <BAS <BAS <BAS <BAS
Mn 50 <BAS 0.047 <BAS <BAS
lri 20 0.1 86 0.278 0.1 82 <BAS
Pb 25 <BAS a.B2 <BAS <BAS
Se IO 0.577 0.014 0.620 <BAS
Sb 5 4.064 0.009 0.049 <BAS

*BAS: Belirtme alt stnrt her element iEin 0.5 pg/kg'dr.

YORUM: incelenen "EP Easy" numunesi igin
2.1:2014 Tablo limit degerinin altrnda oldu$undan,

her bir elemente ili;kin bulunan deser BS 6920-
numune BS 6920-2.122014 standardrna uygundur.
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